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1.2. 	 Барьер включен, ток в искробезопасной цепи в диапазоне от 0,2 до 1,2 мА (датчик выключен)

1.3.	 Барьер включен, ток в искробезопасной цепи более 5,8 мА (короткое замыкание цепи датчика)

1.4. 	 Барьер включен, ток в искробезопасной цепи менее 0,2 мА (обрыв цепи датчика)
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2.2. 	 Барьер включен, ток в искробезопасной цепи не более 1,2 мА (датчик выключен)

2. 	 Индикация при подключении датчиков с выходными дискретными сигналами без контроля цепи

2.1. 	 Барьер включен, ток в искробезопасной цепи не менее 2,1 мА (датчик включен)


